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Phase Change Materials –
latent varme lagring for at opnå større
komfort i fx et kontor
Picture: BASF






















PCM in summer –
Insulation in winter
In winter thermal insulation reduces heat loss through the walls
In summer m st ener  entr  is thr u h the indo gy y o g w ow

































Date source: FHG ISE
18 cm concrete
23 cm bricks
PCM traps heat from room
Recrystallisation to recharge PCM
   
    
Microcapsules as packaging
Building materials soaked with PCM can result in exudation.

























Micronal® PCM SmartBoard™ 23/26
Length 2,00 m
Width 1 25 m,  
Thickness 15 mm
Weight 11,5 kg/m²
PCM 3 k d / ²
Picture: BASF














‐  = 0,14 W/(m2 K)
• T30 > smeltepunkt.
‐  = 0,15 W/(m2 K)
Varmekapacitet og entalpi
Varmekapacitet for gips med PCM
Varmekapacitet for gips med PCM
Tilstandsfunktionen
Bestemmelse af den specifikke entalpi
h = h0 + cp (T-T0)
Entalpi for gips med PCM
Sammenligning 
For 1m2 gips på 15 mm med 30% PCM
∆H  290 kJ/ 2• = m
For  1m2 beton på 15mm
• ∆H    = 165 kJ/m2




D tt i l d å ’i d id ’ f h til b dfer opsæ es en g psp a e p  n ers en  a  ensyn  ran are
Lille dæmpning ved 24  - 27 ºC.
Gips/3 Smartboards
Stor dæmpning grundet meget PCM.
Konklusion
 k    l   • Faseændringen s er i et interva , 22-26
ºC.
• Temperaturgradient dæmpes ved 
faseændring  Latent varmeoptagelse.






21 ºC 22,5 ºC
Brandbeskyttende lag
O t t l  b db k tt d  i  15 F1• psa e ag ran es y en e g ps, - .
Næsten ingen forskel mellem de to rum.
Konklusion på forsøg
• Mindre temperaturvariation ved rummet opbygget af 
smartboards.
• Virkning reduceres væsentligt, hvis ikke temperaturen 
kommer under smeltepunkt.
• Brandbeskyttende lag nedsætter PCM’ets effekt.
• Smartboards reducerer: 
M k i l t t- a s ma empera ur
- Temperaturvariation 
• Temperaturen skal under smeltepunktet.
Bygningssimuleringer med PCM
D   tilf j t li h d f  t l  b i  d • er er ø e mu g e or a ave eregn nger me
faseskiftende materialer i BSim
• Faseskiftende materialer kan anvendes som 
varmekapacitetsforøgende tilslagsmateriale i f.eks. gipsplader, 
porebeton  puds og beton  Anvendes materialet i f eks  en , . . .
gipsplade kan denne opnå samme termiske egenskaber som en ½-
stens mur. 
• Faseskiftende materialer er derfor oplagt at anvende i 
kontorbyggeri for at undgå/reducere kølebehovet  Muligheden .
for at regne med faseskiftende materialer findes indtil videre 
som en beta-version i den seneste opdatering af BSim. Brug af 
den nye funktionalitet kræver at der benyttes den nyeste 
database (BSim2008.mdb). 
